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PROTOKOL ¢. 009-RL/2021
MERENI SOUCINITELE JASU PRI DIFUZNIM OSVETLENI dle SOP 08 Ptiloha A (CSN EN 1436 ptiloha A,a TP 70 kap. 7.1)
MERENI MERNEHO SOUCINITELE SVITIVOSTI R, dle SOP 08 Ptiloha B (CSN EN 1436 piiloha B,a TP 70 kap. 7.1)
Objednatel . Znacky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice
Lokalizace, objekt  : Natéry osténi v LTT tunelu Klimkovice
Povrch osténi . Cementobetonovy
Faze méreni : Stav 2 - Ocisténé osténi s natérem Podasi -
Datum zkousky ¢ 13.4.2021 Teplota, vihkost 10,7°C; 45,1%
Mgieni provedeno ptistrojem ZEHNTNER ZRM 6014 (v.¢. 450506014)
VYSLEDKY MEREN{
Parametr
Pobi , Meteni
opis, misto Jednotka ereni
Q¢ | med.m?2Ix* | 160,0
Vzorek: C1 oloha: 0,5m
P R | medm?ix* | 16,0
Q¢ | med.m?2Ixt | 169,3
Vzorek: C1 oloha: 1,5m
P RL | med.m?ix? 9,0
Q¢ | med.m?2Ix* | 156,0
Vzorek: C2 oloha: 0,5m
P RL | medm?ix* | 24,0
Q¢ | med.m?2Ixt | 161,7
Vzorek: C2 oloha: 1,5m
P R. | medm?Zix® | 15,0
Q¢ | med.m?2Ix* | 160,0
Vzorek: C3 oloha: 0,5m
P R | medm?Ix* | 25,0
Q¢ | med.m?2Ix* | 156,3
Vzorek: C3 oloha: 1,5m
P R | medm?Ix® | 16,7
Q¢ | med.m?2Ixt | 152,3
Vzorek: C4 oloha: 0,5m
P R. | medm?ix* | 217
Q¢ | med.m?2Ix* | 160,7
Vzorek: C4 oloha: 1,5m
P R | medm?Ix* | 12,0
Q¢ | med.m?2Ix* | 158,7
Vzorek: C5 oloha: 0,5m
P R | medm?Ix* | 24,3
Q¢ | med.m?2Ixt | 157,0
Vzorek: C5 oloha: 1,5m
P R. | medm?Zix?| 14,3
Q¢ | med.m?ZIxt | 123,0
Vzorek: C6 oloha: 0,5m
P R | medm?Ix* | 29,3
Q¢ | med.m?2Ixt | 116,0
Vzorek: C6 oloha: 1,5m
P RL | med.m?Ix™ 6,3

Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousky. Bez pisemného souhlasu vedouciho laboratofe se nesmi protokol reprodukovat

protokol reprodukovat jinak nez cely.

Ak 72

Ing. David Pauk, vedouci laboratoie

Mgéfeni uvolnil: Dne:

- konec protokolu -

16.4.2021



		2021-04-16T12:47:48+0000
	 (Licence: RSE Project s.r.o.)
	Not specified




